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ANALISIS DAMPAK GANGGUAN POTENSIAL TRANSFORMER PADA 

KUBIKEL MI0005 PENYULANG TAMAN AYUN 

 

ABSTRAK 

Energi listrik merupakan sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

penyaluran tenaga listrik melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pembangkit sampai ke 

pemukiman dan industri. Banyaknya faktor dan situasi yang terjadi mengakibatkan 

permasalahan. Seperti salah satunya yang terjadi pada Gardu Distribusi MI0005 

penyulang taman ayun. Terjadi gangguan pada Potential Transformer akibat sebelumnya 

terjadi gangguan pada penyulang. Dari permasalah tersebut, PLN UP3 Bali Selatan 

melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil bahwa Potential Transformer mengalami 

gangguan sehingga Energi terpakai yang seharusnya terbaca pada kWh pelanggan 

menjadi tidak terbaca. Gangguan Potential Transformer ini terjadi pada phasa S selama 

41 Hari dari tanggal 22/07/2022 sampai dengan tanggal 31/08/2022. Setelah dilakukan 

perhitungan Energi sebenarnya didapati jumlah Energi yang tidak terukur selama 

gangguan pada Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) adalah sebesar 60.197,84 kWh dan 

12.692,288 kWh untuk Waktu Beban Puncak (WBP). Sehinggan dengan dilakukannya 

penelitian ini dapat dijadikan referensi dari adanya dampak gangguan Potential 

Transformer khususnya untuk pelanggan tegangan menengah 20 kV. 

 

Kata kunci: Trafo tegangan, Potential Transformer, load profile 

 

ABSTRACT 

Electrical energy is the main source of energy in everyday life. The process of distributing 

electric power involves several stages, starting from the power plant to residential and 

industrial areas. The many factors and situations that occur lead to problems. As one of 

them happened at MI0005 distribution substation feeder garden swing. There is a 

disturbance in the Potential Transformer due to a disturbance in the feeder before. From 

this problem, PLN UP3 South Bali conducted an inspection and the result was that the 

Potential Transformer was disturbed so that the voltage that should have been read on the 

customer's kWh was not readable. This Potential Transformer disturbance occurs in S 

phase for 41 Days from 22/07/2022 to 31/08/2022. After calculating the actual energy, it 

was found that the amount of energy that was not measured during disturbances outside 

the peak load time (LWBP) was 60,197.84 kWh and 12,692.288 kWh for peak load time 

(WBP). So that by doing this research it can be used as a reference for the impact of 

Potential Transformer interference, especially for 20 kV medium voltage customers. 

 

Keywords: Voltage transformer, Potential Transformer, load profile 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari energi listrik merupakan sumber energi utama yang 

banyak dimanfaaatkan dan dibutuhkan oleh manusia. Sebagian besar alat yang kita 

gunakan untuk beraktivitas adalah alat elektronik yang memerlukan listrik. Penyedia 

pasokan listrik PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang menyediakan tenaga 

listrik bagi kepentingan umum. Terlebih pada penggunaan perangkat elektronik baik 

dalam cakupan kecil seperti kebutuhan rumah tangga hingga cakupan besar yakni 

kebutuhan industri yang kian meningkat.  

Pada sektor industri, kebutuhan daya yang diperlukan sangatlah besar sehingga 

harus didukung dengan trafo tegangan yang dikhususkan untuk mengkonversi 

tegangan tinggi menjadi tegangan rendah sehingga mempermudah dalam pengukuran 

dan proteksi. 

Banyaknya faktor dan situasi yang terjadi mengakibatkan permasalahan. Seperti 

salah satunya yang terjadi pada perangkat Potential Transformer di PT COCA-COLA 

penyulang Taman Ayun, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pihak PLN, 

dimana pelanggan bernama PT COCA-COLA BOTTLING INDONESIA mengalami 

gangguan tegangan, dimana tegangan pada phasa “S” terindikasi 0 atau tidak terukur 

tegangan, R= 57.28 V, S= 0 V, T= 56.73 V. sedangkan pada arus terukur R= 0.105 A, 

S= 0.093, T= 0.093.  Gangguan PT berdampak pada sistem transaksi PLN, dimana 

pengukuran energi pada kWh tidak terukur dikarenakan sumber tegangan kWh berasal 

dari sisi sekunder Potential Transformer.  

Dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin menganalisis dampak gangguan 

Potential Transformer tersebut dengan mengangkat judul “Analisis Dampak 

Gangguan Potential Transformer pada Kubikel MI0005 Penyulang Taman Ayun” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Bagaimana dampak gangguan Potential Transformer terhadap PLN dan bagaimana 

cara mengatasinya? 
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2. Berapa jumlah energi yang tidak terbaca ketika terjadi gangguan di phasa S pada 

Potential Transformer? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Hanya membahas dampak gangguan Potential Transformer pada kubikel MI0005 

Penyulang Taman Ayun 

2. Hanya membahas jumlah kWh yang tidak terukur pada phasa S ketika Potential 

Transformer mengalami gangguan? 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dalam proposl Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Mengetahui dampak dari gangguan Potential Transformer pada kubikel MI0005 

Penyulang Taman Ayun 

2. Mengetahui bagaimana cara mencari jumlah kWh yang tidak terukur 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menjadi referensi tambahan terkait dampak dari gangguan Potential 

Transformer. 

2. Dapat menambah ilmu mengenai Potential Transformer dari Analisa yang dilakukan. 

Serta untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah tingkat akhir bagi penulis. 

 

1.6 Sistematis Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

BAB I: Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan, 

Manfaat, dan Sistematika Penulisan.  

BAB  II:  Berisikan  tentang  teori-teori  dasar  yang  menunjang  dalam  analisis  dan 

pembahasan.  

BAB III: Menguraikan tentang data teknis objek penelitian, serta metode yang digunakan 

dalam penelitian dari pengambilan data, pengolahan data, sampai analisis data.  

BAB IV: Menguraikan tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap permasalahan 

yang diangkat.  

BAB V: Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diberikan 

penulis berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas.  
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Daptar Pustaka: berisi tentang daftar sumber refrensi penulis dalam pemilih teori yang 

relevan dengan judul penelitian.  

Lampiran: berisi tentang dokumentasi hasil penelitian serta alat dan bahan yang di 

gunakan dalam penelitian. 
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