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ABSTRAK 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran merupakan salah 

satu pembangkit milik PT.Indonesia Power yang menggunakan 2 bahan bakar 

yakni gas dan diesel. Pembangkit listrik yang beroperasi secara kontinu 

memerlukan performa yang baik agar handal, aman dan memiliki nilai ekonomis 

yang baik dalam melakukan penyerapan bahan bakar. Maka perlunya overhaul 

secara berkala terhadap mesin untuk memastikan efisiensi mesin tetap terjaga dan 

tidak terjadi penurunan yang tiba-tiba. Salah satu indikator yang sering menjadi 

gambaran mengenai performa mesin yakni pemakaian bahan bakar spesifik gas 

consumption (SGC) dan heat rate. Monitoring perfoma mesin dapat dilakukan 

secara berkala dengan melakukan performance test. Pada penelitian ini 

menganalisa pengaruh overhaul terkait spesifik gas consumption, heat rate dan 

efisiensi unit 9 PLTDG di PT.Indonesia Power Pesanggaran. Nilai pada beban 

15090 kW sebelum overhaul sebesar 0,009 MMBtu/kWh dan setelah overhaul 

sebesar 0,008 MMBtu/kWh. Pada heat rate terjadi penurunan pada beban 15.090 

kW sebelum overhaul sebesar 2259,826 kCal/liter dan setelah overhaul sebesar 

2146,581 kCal/liter. Sedangkan efisiensi terjadi peningkatan sebelum overhaul 

sebesar 38,06% pada beban 15090 kW dan 40,06% setelah overhaul pada beban 

150.90 kW.  

 

Kata kunci: PLTDG, Spesifik Gas Consumption, Heat Rate, Efisiensi 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF OVERHAUL 

RELATED TO SPECIFIC GAS CONSUMPTION, HEAT 

RATE AND EFFICIENCY OF PLTDG UNIT 9 IN 

PT INDONESIA POWER 

 

ABSTRACT 

 

The Pesanggaran Gas Diesel Power Plant (PLTDG) is one of the generators owned 

by PT. Indonesia Power which uses 2 fuels, namely gas and diesel. Power plants 

that operate continuously require good performance to be reliable, safe and have 

good economic value in absorbing fuel. So it is necessary to periodically overhaul 

the engine to ensure that engine efficiency is maintained and there is no sudden 

decrease. One indicator that often describes engine performance is specific gas 

consumption (SGC) and heat rate. Machine performance monitoring can be done 

periodically by conducting a performance test. This study analyzes the effect of 

overhaul related to the specific gas consumption, heat rate and efficiency of the 9 

PLTDG units at PT. Indonesia Power Pesanggaran. The value at load 15.090 kW 

before overhaul is 0.009 MMBtu/kWh and after overhaul is 0.008 MMBtu/kWh. 

The heat rate decreased at 15090 kW before overhaul of 2259.826 kCal/liter and 

after overhaul of 2146.581 kCal/liter. While the efficiency increased before 

overhaul of 38.06% at a load of 15090 kW and 40.06% after overhaul at a load of 

15.090 kW. 

 

Keywords: PLTDG, Specific Gas Consumption, Heat Rate, Efficiency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan energi listrik menjadi hal utama pada kehidupan masyarakat 

sekarang. Dimulai dari pedesaan hingga perkotaan banyak ketergantungan pada 

energi listrik terutama pada jaman moderen seperti sekarang. Semakin banyak 

industry pada daerah maka akan selaras dengan pertumbuhan kebutuhan energi 

listrik. PT. PLN (persero) sebagai pemasuk utama energi listrik di Indonesia harus 

meningkatkan rasio elektrifikasi untuk ketersediaan pembangkit tenaga listrik di 

setiap daerah di Indonesia agar kebutuhan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi 

dengan baik.  

Jenis-jenis pembangkit yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) banyak yang 

masih menggunakan bahan bakar dari energi termal seperti batubara, minyak diesel, 

gas alam dan panas bumi serta beberapa energi terbarukan seperti energi air dan 

surya. Semakin ekonomis dan efektif pemanfaatan penggunaan bahan bakar maka 

biaya pokok produksi akan menurun. Hal ini karena 60% dari seluruh total biaya 

operasi pembangkit energi listrik adalah bahan bakar dan sisanya seperti biaya 

pembelian tenaga listrik dan biaya pegawai. Di Provinsi Bali PT. PLN (Persero) 

melalui anak perusahaannya PT.Indonesia Power memiliki salah satu pembangkit 

listrik yang menggunakan bahan bakar berjenis Liquefied Natural Gas sebagai 

bahan bakar utama yakni PLTDG Pesanggaran. PLTDG Pesanggaran merupakan 

pembangkit yang menggunakan prinsip mesin diesel 4 tak/langkah dengan bahan 

bakar Liquefied Natural Gas (LNG) yang dipilot dengan HSD (High Speed Diesel) 

dan menggunakan bahan bakar MFO (Marine Fuel Oil) sebagai bahan bakar 

backup saat terjadi kegagalan bahan bakar (gas trip) pada mesin. 

PLTDG Pesanggaran akan beroperasi secara kontinu pada base load sampai 

dengan peak load dengan daya terpasang sebesar 12 x 17,1 MW dengan daya 

mampu 12 x 15,2 MW saat beroperasi dengan menggunakan bahan bakar gas. Hal 

ini disebabkan kualitas bahan bakar gas masih belum sesuai dengan spesifikasi dari 

mesin. Maka dari itu perbandingan bahan bakar akan disetting menjadi 11:1 untuk 
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mengoptimalan penyerapan bahan bakar gas. Kondisi dilapangan semua mesin unit 

PLTDG Pesanggaran akan beroperasi dengan permintaan total daya sebesar 182,4 

MW untuk menyuplai kebutuhan listrik di Bali bagian Selatan pada jaringan sub 

sistem 150 kV di Provinsi Bali. (PT. PLN (Persero), 2021). 

Seiring pengoperasian unit PLTDG Pesanggaran secara terus menerus. Maka 

tingkat efisiensi pembangkit tersebut akan menurun yang mana akan 

mempengaruhi konsumsi bahan bakar serta beban yang ditanggung oleh 

pembangkit tersebut. Demi menjaga pasokan energi listrik agar handal, aman dan 

efisien. Maka perlunya overhaul secara berkala seperti yang dilakukan oleh PLTDG 

Pesanggaran yakni melakukan overhaul 36.000 jam terhadap mesin untuk 

memastikan efisiensi mesin tetap terjaga dan tidak terjadi penurunan performa yang 

tiba-tiba. Untuk mendapatkan nilai efisiensi pembangkit maka perlunya uji perfoma 

mesin dengan variasi beban yang berbeda-beda dengan memperhatikan konsumsi 

bahan bakar mesin dan heat rate.  

1.2 Rumusan Masalah 

IiIiBerdasarkan keadaan yang telah diuraikan dalam latar belakang pada 

penelitian ini, maka dapat dirumuskIian mIiasalIiah pada penelitian IisebIiagai IibIierikut:  

1. Bagaimana pengaruh dilakukannya overhaul 36.000 jam terkait Spesifik 

Gas Consumption Unit 9 sebelum Overhaul 36.000 Jam dan sesudah 

Overhaul 36.000 Jam di PLTDG PT. Indonesia Power ? 

2. Bagaimana pengaruh dilakukannya overhaul 36.000 jam terkait nilai Heat 

Rate pada Unit  9 sebelum Overhaul 36.000 Jam dan sesudah Overhaul 

36.000 Jam di PLTDG PT. Indonesia Power ? 

3. Bagaimana pengaruh dilakukannya overhaul 36.000 jam terkait efisiensi 

termal saat menggunakan bahan bakar Gas Unit 9 di PLTDG PT. Indonesia 

Power ? 
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1.3 Batasan Masalah  

Untukkimenjagai agarrqpembahasann materii dalami analisa ini lebih iterarah, 

ipenulis menetapkani ruangi lingkupi masalah sebagai berikut:  

1. Bahan bakar yang digunakani sebagai i bahani bakari utamai PLTDG adalah 

LNG (Liquefied Natural Gas) yang dipilot dengan HSD (High Speed 

Diesel).  

2. Laporan ini hanya manganalisaqpengaruh overhaul 36.000 jam terkait 

Spesifik Gas Consumption, Heat Rate dan Efisiensi. 

3. Hanya membahas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) pada 

Unit 9 sebelum Overhaul 36.000 jam dan sesudah Overhaul 36.000 jam.  

1.4 Tujuan Penelitian  

IiIiBerdasIiarkanIi lIiatar belIiakang yang disampaikan diatas, adapun tujuan 

penulisan laporan ini sebagai berikut:  

1.4.1 Tujuan Umum :  

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan D3 

Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. 

1.4.2 Tujuan Khusus : 

a) MenganalisappengIiaruh overhaul 36.000 jam terkait konsumsi 

bahan bakar Gas sebelum dan sesudah Overhaul 36.000 jam pada 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) PT. Indonesia 

Power 

b) Menganalisa pengaruh overhaul 36.000 jam terkait nilai Heat rate 

pada saat sebelum dan sesudah Overhaul 36.000 jam dilakukan 

pada Unit 9 Pembangkit IiIiListriIik TenIiaga DIiiesel Gas (PLTDG) 

PT.IIndonesiaaPower 

c) Perbandingan pengaruh overhaul 36.000 jam terkait efisiensi 

termal saat menggunakan bahan bakar gas  sebelum dan sesudah 

Overhaul 36.000 jam pada Pembangkit IiIiListriIik TenIiaga DIiiesel Gas 

(PLTDG) PT.IIndonesiaaPower 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan sebagai berikut:  

1. DIiapatti meengetahuiii totalii penggunaan bahan bakar sertaeenergi yang 

dihasiIkani Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) PT. Indonesia 

Power. 

2. Dapatt mengetahuiiikonsumsi spesifik bahan bakar akibat perubahan beban 

yang ditanggung oleh PembangkittlLiIistrikkIiIiTenaga DieselgGass (PLTDG) 

PT. Indonesiai Power. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan perhitungan dan analisa tentang pengaruh overhaul terkait 

Spesifik Gas Consumption, Heat Rate dan Efisiensi PLTDG Unit 9 maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Spesifik Gas Consumption dapat dipengaruhi oleh dilaksanakannya overhaul.  

Pelaksanaan overhaul secara rutin menyebabkan penurunan nilai spesifik gas 

consumption. Nilai spesifik gas consumption terendah terjadi saat beban yang 

tertinggi yakni 15090 kW sebesar 0,009 MMBtu/kWh sebelum 

dilaksankannya overhaul sedangkan nilai spesifik gas consumption terendah 

terjadi setelah dilakukannya overhaul pada beban 15090 kW sebesar 0,008 

MMBtu/kWh. Faktor penyebab penurunan SGC disebabkan oleh pergantian 

komponen mesin terutama injektor, filter bahan bakar di ganti dan 

pembersihan ruang bakar dengan menggunakan special tool sehingga mampu 

menaikan kinerja mesin. 

2. Heat rate dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan overhaul yang dilakukan. 

Terjadinya penurunan nilai heat rate setelah overhaul akan menyebabkan 

kinerja mesin akan lebih baik, nilai heat rate terendah terjadi pada beban 

tertinggi yakni 15090 kW dengan nilai heat rate sebesar 2259,826 kCal/liter, 

hal ini terjadi saat sebelum dilakukannya overhaul. Setelah dilakukan 

overhaul nilai heat rate menjadi lebih baik yakni sebesar 2146,581  kCal/liter 

pada beban 15090 kW. Faktor penyebab penurunan heat rate adalah nilai gas 

consumption terjadi penurunan dan pilot fuel consumption juga terjadi 

penurunan yang disebabkan dilaksanakannya overhaul 36.000 jam. 

3. Efisiensi pada unit 9 pada saat sebelum pelaksanaan overhaul yakni sebesar 

38,06% pada beban mesin sebesar 15090 kW kemudian terjadi kenaikan yang 

cukup signifikan setelah dilaksanakannya overhaul, kenaikan efisiensi yang 

terjadi setelah overhaul yakni sebesar 40,06% pada beban mesin sebesar 

15090 kW. Faktor penyebabnya kenaikan efisiensi adalah penurunan nilai 
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heat rate semakin tinggi nilai efisiensi menunjukan semakin baik kinerja dari 

mesin tersebut.  

5.2 Saran  

  Berdasarkan hasil kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti di 

PT.Indonesia Power Bali PGU Pesanggaran, maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya perusahaan melakukan pemeliharaan sesuai dengan manual book 

dan memberhentikan setiap unit yang ada setelah beroperasi selama kurang 

lebih 18.000 jam. Apabila mesin dalam kondisi yang cukup bagus, maka nilai 

efisiensi akan semakin baik dan laju panas pembangkit (Heat Rate) yang 

dihasilkan juga akan semakin rendah. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti konsumsi bahan bakar 

semua unit pembangkit yang ada di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas 

(PLTDG) Pesanggaran. 

3. Diharapakan penelitian selanjutkan melakukan perhitungan bahan bakar saat 

pemakaian sendiri 
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Data Pengujian performa Mesin Setelah Overhaul 
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